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RESUMEN 
en el presente trabajo se exponenla in-
tegración realizadas en el diseño y los re-
sultados del monitoreo de un patio urba-
no que cuenta con un SFcr de 2,8kWp, 
ubicado en el campus de la reforma uni-
versitaria de la universidad nacional del 
nordeste, cita en la ciudad de resistencia
el diseño del patio urbano fue elabora-
do sobre un abordaje en el que se propone 
un espacio intermedio entre el campus y la 
ciudad, que permite vincular a los alum-
nos y a la ciudadanía a través de un espacio 
común, que incorpora una “cubierta solar” 
que actúa como lugar de encuentro y acer-
camiento con la tecnología fotovoltaica. 
en el diseño se incorporan criterios de 
sustentabilidad ambiental como ser la reu-
tilización de troncos acopiados en el terre-
no, la preservación de la “permeabilidad del 
suelo”, así como la concreción de un nodo 
experimental que permita monitorear los 
resultados de este proyecto demostrativo. 
La cubierta solar tiene un importante 
“efecto demostrativo” tendiente a la difu-
sión de la energía fotovoltaica (limpia, re-
novable y sustentable), mediante la incor-
poración  del concepto de coexistencia de 
los sistemas tradicionales de generación y 
distribución de energía eléctrica, en un es-
pacio útil para el esparcimiento y activida-
des académicas a cielo abierto, iniciativa que 
lo que representa un cambio conceptual. 
De esta manera, se plantea una expe-
riencia aplicada que contribuirá al conoci-
miento tecnológico necesario para impulsar 
un  cambio de escala en el uso de la energía 
solar, mediante un trabajo interdisciplina-
rio de  distintas áreas de la universidad de 
las Facultades de Arquitectura, Ingeniería 
y ciencias exactas. resultados obtenidos 
presentan al sistemas con índices de des-
empeño globales cuyos valores coinciden 
los con presentados por otros autores.
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Palabras Claves: energía So-
lar, Sistemas Fotovoltaicos conecta-
dos a la red, Integración urbana De 
Sistemas De generación eléctrica.
INTRODUCCIóN:
el aumento en el precio de los recursos 
energéticos fósiles, la disminución de las 
reservas existentes, los problemas ambien-
tales asociados y la demanda mundial de 
energía que crece continuamente ha con-
ducido al sistema energético mundial, que 
se afianzó sobre una base centralizada de 
fuentes finitas no renovables, a cambiar este 
paradigma a través de sistemas de abaste-
cimiento descentralizados de energía que 
utilizan recursos renovables. en una  de 
las vertientes de este nuevo modelo se en-
cuentra la tecnología solar de generación 
distribuida integrada a entornos urbanos. 
el mercado fotovoltaico (Fv) mundial 
ha tenido un fuerte crecimiento duran-
te los últimos años como consecuencia de 
las políticas de promoción implementadas 
por diversos países, que han impulsado la 
instalación de sistemas Fv conectados a la 
red de distribución eléctrica. esto ha pro-
ducido un nuevo récord de capacidad ins-
talada durante 2015, con unos 50 gW a 
nivel global, totalizando una capacidad de 
227 gW (ren21, 2016). Las Figuras 1 y 
2 muestran, respectivamente, la evolución 
histórica del mercado Fv mundial en el 
período 1995-2015, y los países con ma-
yor potencia Fv instalada a fines de 2015. 
en algunos países, la generación so-
lar Fv tiene un rol importante Si bien 
hasta recientemente la demanda de siste-
mas Fv estuvo concentrada en los países 
desarrollados, en la actualidad los mer-
cados emergentes al crecimiento global, 
particularmente en países en desarrollo. 
como consecuencia del crecimiento 
descripto, los precios internacionales de los 
sistemas Fv y especialmente de los módulos 
Fv, han tenido una baja muy significativa en 
los últimos años, llevando el costo de la gene-
ración Fv a valores prácticamente competi-
tivos con la generación convencional en una 
cantidad importante de mercados, estimán-
dose que la paridad con la red se alcanzará 
en la mayoría de los países durante la co-
rriente década (Laborde y Williams 2016). 
por otra parte, la generación Fv dis-
tribuida1 ha ido ganando mercado, muy 
especialmente en países europeos don-
de ha tenido una posición predominan-
te. Más allá de sus ventajas comparativas 
con respecto a la generación centralizada 
en cuanto a ladisminución de pérdidas de 
energía por transmisión. A nivel global, se 
estima que en 2016 la generación distri-
buida (instalaciones de menos de 5 MW, 
en sectores residenciales, comerciales e in-
dustriales) tendrá una participación del 
39% del total de la generación eléctrica 
Fv conectada a la red (Munsell, 2016). 
La situación en la Argentina es signifi-
cativamente diferente, siendo la contribu-
ción de las energías renovables, excluyendo 
la generación hidroeléctrica de gran escala, 
muy pequeña.  la participación de la ener-
gía eólica y solar en la matriz eléctrica fue 
de sólo 0,44%, provista, en su gran mayoría, 
por energía eólica (cAMMeSA, 2016). 
resulta, en consecuencia, imprescindible 
promover la diversificación de la matriz 
energética, en particular mediante la in-
troducción gradual de otras fuentes reno-
vables de energía como la solar y eólica. 
por el contrario, no existen a nivel na-
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cional regulaciones técnicas ni políticas 
de promoción que permitan e impulsen la 
instalación de sistemas Fv conectados a 
las redes de baja tensión. con el objeto de 
promover en el país la generación de elec-
tricidad mediante sistemas Fv de pequeñas 
potencias (típicamente, entre 2 kWp y 50 
kWp), integrados a edificios y conectados a 
la red eléctrica de baja tensión, el consor-
cio público-privado IreSuD, conformado 
por la cneA, la unSAM y 5 empresas 
privadas, ejecutó, entre diciembre de 2011 y 
abril de 2016, el proyecto “Interconexión de 
sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica en 
ambientes urbanos”, en adelante, proyecto 
IreSuD (IreSuD, 2016). este proyecto 
estuvo parcialmente subsidiado con Fondos 
Argentinos Sectoriales (FItS energía So-
lar nº 0008-2010) del Ministerio de cien-
cia, tecnología e Innovación productiva.
A nivel mundial,  los países desarrolla-
dos, ya cuentan en su matriz energética con 
el aporte de la generación descentralizada a 
través de sistemas fotovoltaicos conectados 
a la red (SFcr). Actualmente, en la re-
pública Argentina, se está implementando 
esta nueva política energética a través de la 
realización de los primeros SFcr experi-
mentales demostrativos en entornos urba-
nos. Dentro de estas iniciativas, una de la 
más importante es llevada adelante por el 
FonArSec a través de la convocatoria 
FItS 2010 – energía Solar, que financia 
parcialmente el proyecto “Interconexión 
de Sistemas Fotovoltaicos a la red eléc-
trica en Ambientes urbanos”. proyecto en 
el cual participa la universidad nacional 
del nordeste realizando su aporte en el 
diseño, instalación y seguimiento de siete 
SFcr en provincias del norte argentino.
en este trabajo se presentan las caracterís-
ticas constructivas, técnicas y resultados de 
funcionamiento de un SFvcr de 2,8KWp, 
ubicado en el campus de la reforma uni-
versitaria de la universidad antes nombra-
da, en la ciudad de resistencia. Instalación 
realizada dentro de la orbita  del proyecto 
“Interconexión de Sistemas Fotovoltaicos a 
la red eléctrica en Ambientes urbanos”.
ASPECTOS TECNOLóGICOS
La elaboración de un proyecto arquitec-
tónico y técnico de un SFcr requiere una 
serie de análisis previos que proporcionen 
a la instalación, luego de su implementa-
ción, confiabilidad, seguridad, garantía de 
una generación adecuada de energía, así 
como un adecuado diseño que se ajuste 
a las condiciones del entorno. un análi-
sis de los posibles lugares de implantación 
del SFcr es fundamental ya que permi-
te al proyectista determinar el tipo y lugar 
más adecuado. otras variables necesarias a 
considerar fueron que el sitio estuviera lo 
suficientemente despejado para que la inci-
dencia solar sea plena y directa; que pudiera 
ubicarse en bordes urbanos en contacto con 
la trama de la ciudad; en un sitio de visibi-
lidad para la promoción de la experiencia 
por un lado y el cuidado del equipamiento 
a partir del control de la mirada colectiva, 
entre otros aspectos. estas consideracio-
nes, sumadas al hecho de la necesidad de 
control y monitoreo del sistema, fueron 
las razones que condujeron a la instala-
ción del SFcr en un predio del campus 
de la unne, cercano al departamento de 
electricidad de la facultad de Ingeniería.
en las Fig. 1 a) puede apreciar-
se el lugar físico de implementación del 
SFcr, cuyas coordenadas son Latitud 
27°28’2.86”S, Longitud 58°58’57.15”o, 
en la intersección de la Avenida caste-
lli y la calle Dr. ramírez, perteneciente 
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al campus de la reforma, lindante con el 
edificio que alberga el área de Mecánica 
de la Facultad de Ingeniería, donde se rea-
lizara la implantación física del SFcr.
Desde el punto de vista constructivo la 
propuesta se basa en criterios de racionali-
dad, modularidad y economía. La cubierta 
está conformada por un arreglo de doce pa-
neles fotovoltaicos. el arreglo se encuentra 
apoyado sobre una estructura de perfiles de 
chapa en voladizo. Los apoyos se materiali-
zan reutilizando troncos acopiados en el te-
rreno, a modo de columnas apareadas. este 
“gesto” estético se reitera en el diseño de una 
escultura a modo de hito que “atraviesa” el 
límite del campus como metáfora de la aper-
tura de la universidad a su medio(Fig. 1 b).
MATERIALES Y MéTODOS:
La instalación fotovoltaica, está compues-
ta por un arreglo Fv de 2,88 kW. el espacio 
ocupado por los módulos fotovoltaicos se li-
mita a la cubierta de una estructura del tipo 
“pérgola”, con caída en una sola dirección, 
cubriendo una superficie total de 20 m2.
La instalación se compone de mó-
dulos Fv del mismo modelo y poten-
cia. Los módulos son de la Marca So-
larWorld tipo policristalinos, con una 
potencia nominal de 240 Wp y con unas 
medidas aproximadas de 1690 x 991mm.
Los 12 módulos se conectan eléctrica-
mente en serie, con una inclinación de 20º 
sobre la horizontal, y un azimut de 0º (norte 
geográfico), resultando, pérdida por orien-
tación estimada: 0% y pérdida por sombras 
circundantes: < 5 % (debido a sombras de 
edificios que se proyectan desde el oeste).
el inversor es monofásico de 2,8 kW 
de potencia nominal de la marca Aeg.
el monitoreo se realiza a partir de una 
celda de Silicio encapsulada, con caracte-
rísticas similares a las de los módulos,  para 
medir radiación solar a través de la corriente 
de cortocircuito, y para medir temperatura 
a través de la tensión de circuito abierto.
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posee un Datalogger de 16 bits 
con 8 entradas analógicas para inter-
pretar la señal de los sensores y co-
municarlos y guardarlos en una pc.
en la Figura 2 a) se presenta el tablero de 
comando junto con el inversor para conexión 
a la red y en la Figura 2 b) el denominado patio 
solar donde se encuentra la cubierta solar.
en el SFcr los datos que son adqui-
ridos, son: temperatura de inversor en °c, 
tensión continua en volts, corriente al-
terna en amperes, tensión alterna en volts, 
Frecuencia de salida en Hertz, potencia 
alterna en watt, energía total entregada 
en kWh, y tiempo de entrega de potencia 
a la red en horas. La Irradiancia y tempe-
ratura de celda es medida utilizando una-
celda de referencia desarrollada y calibrada 
en el ger-unne (Firman et al, 2014).
La dinámica del sistemas de monitoreo 
se basa en adquirir en forma paralela los da-
tos que brinda el inversor por un lado, y por 
otro las valores de variables climáticas. Los-
datos que brinda el inversor son adquiriros a 
través de un software específico, y grabados 
de manera diaria, semanal, mensual y anual. 
el inversor comienza a tomar datos a partir 
de un cierto nivel de tensión en cc, que se 
corresponde con un nivel de irradiancia y 
comienza a inyectar en la red (siempre que 
esta no tengas fallas como tensión baja o 
fuera de frecuencia). Deja de inyectar cuan-
do el arreglo Fv no puede entregar dicho ni-
vel de tensión continua. Durante ese perío-
do, el software almacena los datos minuto a 
minuto. para obtener esos datos, la interfaz 
del programa nos permite descargarlos en 
el intervalo de tiempo que deseemos, guar-
dando una planilla de excel del tipo cSv.
Los valores d irradiancia y temperatura 
son medidos a través de la celda de referen-
cia; la cual se conecta al datalogger, y este 
último a una pc. en la pc, se realiza la in-
terpretación de los valores (en mv) para tra-
ducirlos a irradiancia o temperatura, según 
corresponda. esta tarea, la realiza un soft-
ware desarrollado visual basic para ese fin, 
el cual además guarda los datos en archivos 
tipo txt. Los datos son grabados minuto a 
minuto e integrados y guardados en prome-
dios horarios también. Se crean dos archivos 
por día, uno por minutos, y otro por horas.
estos archivos se guardan en una ruta 
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específica, de donde se puede acceder a los 
datos.
RESULTADOS Y DISCUSIóN:
Se presenta seguidamente, la ener-
gía que fue inyectada efectivamente en 
la red, y la energía que recibió el arre-
glo fotovoltaico en ese mismo período. 
con esos valores se determinó el factor 
de desempeño o rendimiento, conocido 
en inglés como performance ratio (pr).
en la tabla 1 se presentan los re-
sultados de 7 meses de monitoreo
La Eac [kWh/mes], es la energía que 
fue entregada por el inversor a la red. ésta 
fue medida y almacenada por el software de 
comunicación que trae el inversor. Las ho-
ras medidas, son las horas totales por mes 
que el SFcr inyecto energía a la red. La 
Efv [kWh/día m2], es la energía total inci-
dente sobre el plano del arreglo Fv, medi-
das con la celda de referencia. este último 
considerando su valor medio mensual es 
definida como productividad de referen-
cia o Reference Yield, yr, definido como la 
irradiación solar anual incidente en el pla-
no del generador fotovoltaico, expresada en 
kWh/m2, respecto de la radiación nominal 
de 1 kW/m² (Abella et al. cIeMAt). 
 La Eac específica también conocida 
como Horas equivalentes de Sol, o Final 
Yield, yFen [kWh/kWp día], es la ener-
gía media diaria inyectada, dividida por 
la potencia pico del arreglo fotovoltaico 
calculados estos valores es posible cal-
cular el desempeño global del sistema. Se-
gún Abella et al (2010)el factor de desem-
peño como se define según la ecuación 1.
en la Figura3,  se presentan dos escalas 
de gráficos de barras. una de ellas muestra 
la energía mensual entregada a la red, y la 
otra el factor de desempeño que presentó 
el sistema. Ambas gráficas incluyen los me-
ses de agosto de 2014 a febrero de 2015.
en la Figura 3 se observan los valores de 
desempeño del sistema y la energía mensual 
entregada. el SFcr tuvo un funcionamien-
to continuo sin inconvenientes, que resalta 
la confiabilidad que otorga.Se han medido 
algunas desconexiones del sistema asociados 
a cortes de energía y salida de frecuencia de 
la red, en los meses de octubre a diciembre. 
esta es la razón por las cual en estos meses 
Ec. 1
170
se observa una reducción del pr, además del 
factor de temperatura y efectos angulares.
Sobre la tasa de desempeño medida, se 
puede afirmar que se está frente a un sis-
tema bien dimensionado, ya que las pr 
normales en SFv, rondan entre 70 y 75% 
(Salgado, 2010), y los valores mostrados 
hasta ahora, son entre un 70 y 80%. con 
lo que se evalúa una generación eléc-
trica aproximada de 4320 kWh/año.
CONCLUSIóN
Se ha proyectado, onstaldo y evalua-
do el comportamiento de un SFcr en 
el campus de la reforma de la unne. 
el correcto funcionamiento del sistema 
permite afirmar que la cubierta solar ge-
nerará 4320 kWh/año y será un aporte a 
la ciudad desde el punto de vista ambien-
tal en al menos los siguientes aspectos:
• Será la primera experiencia de 
la ciudad de resistencia en SFvcr.
• Generará energía que dis-
minuirá el gasto del campus de 
la unne sobre la red existente.
• Tendrá un efecto demostrativo, acer-
cando la energía fotovoltaica a la sociedad. 
• Será un nuevo Servicio Ambiental que 
el campus resistencia brindará a la ciudad.
• Permitirá la experimentación y el 
avance en el estudio de la energía solar. 
Se espera que el patio urbano y en es-
pecial la “cubierta solar” tenga un impor-
tante “efecto demostrativo” tendiente a la 
difusión de la energía fotovoltaica (limpia, 
renovable y sustentable), mediante la incor-
poración  del concepto de coexistencia de 
los sistemas tradicionales de generación y 
distribución de energía eléctrica, en un es-
pacio útil para el esparcimiento y activida-
des académicas a cielo abierto, iniciativa que 
lo que representa un cambio conceptual. 
De esta manera, se plantea una expe-
riencia aplicada que contribuirá al cono-
cimiento tecnológico necesario para im-
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pulsar un  cambio de escala en el uso de 
la energía solar, mediante un trabajo in-
terdisciplinario de  distintas áreas de la 
universidad de las Facultades de Arqui-
tectura, Ingeniería y ciencias exactas.
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